
Ïàñïîðò
Ñìåííûé ôèëüòðóþùèé ýëåìåíò äëÿ âåíòèëÿöèîííûõ  
ðåøåòîê ñåðèè FC 109,FC145 è R-FAN-1J-5528
Сохраняйте паспорт изделия в течение гарантийного срока.

ИДФУ.301303.035 ПС

Íàçíà÷åíèå

Êîìïëåêò ïîñòàâêè

В комплект поставки входят:
- сменный фильтрующий элемент – 5шт.
- упаковочная пленка – 1шт.

Ìåðû áåçîïàñòíîñòè

1. Проведение процедуры замены фильтра, производить только на отключенном от электрической сети 
оборудовании.
2. Не рекомендуется поводить замену фильтра при отрицательных температурах окружающей среды.

А4 06.24

Сменный фильтрующий элемент предназначен для установки в вентиляционные решетки 
серии FC 109,FC145 и R-FAN-1J-5528, и очистки воздуха от пыли, песчинок и любых других 
мелких и твердых частиц, поступающего внутрь шкафа

Ïîðÿäîê óñòàíîâêè
1. С помощью шлицевой отвертки вытянуть переднюю крышку вентильной решетки в 
местах, указанных на рисунке 1.

Место открытия решетки

Рисунок 1. Внешний вид вентиляционной решетки



2. Извлечь и утилизировать установленный фильтр, очистить посадочное место от 
загрязнений.
3. Установить новый фильтр, как показано на рисунке 2.

Фильтрующий элемент

Рисунок 2. Порядок установки фильтрующего элемента

4. Закрыть переднюю крышку

Óñëîâèÿ òðàíñïîðòèðîâêè, õðàíåíèÿ è óòèëèçàöèè

Условия хранения по группе 2 ГОСТ 15150-69. 
Условия транспортирования в части воздействия климатических факторов должны 
соответствовать группе 4 по ГОСТ 15150-69. 
Производитель имеет право вносить изменения в конструкцию Устройства без ухудшения 
его функциональных характеристик. 
Устройство не содержит в своем составе материалов, опасных для жизни и здоровья 
человека, вредных для окружающей среды, а также драгоценных металлов. Утилизация 
Устройства производится по общим правилам, действующим у потребителя.

Èçãîòîâèòåëü

ИООО «ЦМО»
Республика Беларусь, 223051, Минская область, Минский район, аг. Колодищи, 
ул. Минская, дом 67А, тел.: +375 (17) 500-00-00,
e-mail: info@cmo.ru, сайт: www.cmo.ru


